PROTOKOL nr 45/23
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myszynicu

Kontrole przeprowadzono w dniu 12 maja w godz. 14.0-15.30 i w dniu 19 maja w godz. 14.00-
15.45.

Posiedzenie odbyto sie w sali konferencyjnej Urzedu Miejskiego w Myszyricu.
Lista obecnosci stanowi zatgcznik nr 1.

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budzetu za 2022 rok i sporzadzenie wniosku w
sprawie udzielenia badZ nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyrica.

2. Kontrola skarg i wnioskdw od mieszkaricow gminy Myszyniec w sprawach funkcjonowania
fotowoltaiki i paneli solarnych.

Zawiadomienie stanowi zatgcznik nr 2.

Punkt 1.
Przygotowano opinie w sprawie wykonania budzetu za 2022 rok wraz z wnioskiem w sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyrica stanowi ona zatgcznik nr 3.

Punkt 2.
Komisja przeprowadzita kontrole skarg i wnioskow od mieszkancow gminy Myszyniec w

sprawach funkcjonowania fotowoltaiki i paneli solarnych.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urzad Miejski w Myszyncu, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec
Kierownik kontrolowanego podmiotu: Burmistrz Myszyrica — Elzbieta Abramczyk

KOMISJA REWIZYJNA w sktadzie:
Teresa tachacz — przewodniczaca komisji, Monika Jedrzejczyk — cztonek komisji,
Lucyna Zalewska — cztonek komisji, Robert Rydel — cztonek komisji.

W ramach projektu pn. ,, Budowa instalacji OZE na terenie gminy Myszyniec — dostawa
i montaz instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania , Wzrost udziatu
odnawialnych Zrddet energii w ogodlnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec z
podziatem na czesé | i Il w gospodarstwach domowych mieszkaficow naszej gminy zostato
wykonanych 502 szt. instalacji solarnych i 260 instalacji fotowoltaicznych.
Analizowane byly awarie instalacji solarnych zgtoszone w Il i IV kwartale 2022 r. Takich awarii w
Il kwartale byfo 49, a w IV — 26.
Najczesciej wystepujgce usterki:

1. Wyciek wody ze zbiornika

Wyciek glikolu wewnatrz budynku.
Wyciek glikolu przy kolektorach stonecznych.
Spadek cisnienia glikolu.
Brak przeptywu glikolu.
Brak podgrzewu cieptej wody za pomoca kotfa.
Awaria sterownika.
Uszkodzenie czujnika.
. Wyciek z zespotu pompowo-sterowniczego.
10 Brak wymaganego przeptywu pompy.
11. Brak informacji o przeptywie z elektronicznego przeptywomierza.

WONOU A WN



Zgtoszenia awarii paneli fotowoltaicznych analizowane byly z okresu maj-czerwiec 2022 r. i
zostato zgtoszonych 6 usterek fotowoltaicznych. Wystepujgce usterki:

1. Niska produkcja pradu.

2. Uszkodzony wyswietlacz.

3. Czeste wigczanie i wytaczanie falownika.

Usterki najczesciej pojawiaty sie w okresie wiosenno-letnim. W ramach budowy instalacji
odnawialnych Zrédet energii na terenie gminy Myszyniec wykonawca udzielit gwarancji
i rekojmi na wszystkie wykonane roboty na okres 74 miesiecy od daty odbioru koricowego.
W przypadku zgtoszed dotyczacych nieprawidtowego dziatania instalacji lub podejrzen
dotyczacych wystapienia lub uwidocznienia wad instalacji, gmina Myszyniec wzywata
wykonawce do usunigcia awarii w ramach udzielonej gwarancji. Wykonawca zapewniat
nieodptatne wykonywanie zadann gwarancyjnych, a takie nieodptatnej obstugi serwisowej w
okresie gwarancji, jezeli bylo to objete zakresem gwarancji. Uzytkownicy instalacji zgtaszali
awarie za posrednictwem gminy poprzez wypetnienie formularza zgfoszeniowego.

WNIOSKI:
1. Urzad na biezaco zgtaszat usterki do dziatu serwisu wykonawcy.
2. Fakt usuniecia wady, awarii byt potwierdzony w spisanym protokole z uzytkownikiem.
Skan protokotu wykonawca przesytat do Urzedu.

Na tym protokot zakoriczono i podpisano:
Podpisy cztonkéw Komisji Rewizyjnej:
1. Teresa tachacz — przewodniczgca komisji: i‘@ﬂ\!\»‘w‘f\ ......
2. Monika Jedrzejczyk — cztonek komisji: ....... ./.L.[QZU. !f(.ﬂ—

3. Lucyna Zalewska — cztonek komisji: JA/LI/I .......
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Kierownik kontrolowanego podmiotu:

Myszyniec, dn. 10 o6 1023,  Slebuta anmwmglé



